
※特記無き配管・配線は下記による

※表示定格電流は力率を１（１００％）として計算

小型風力発電

６ｋｗ

６ｋＶ ＣＶＴ３８ｓｑ　ＦＥＰΦ８０

光通信ケーブル　　　 　ＦＥＰΦ５０

関川小学校

（引込柱） せきかわ歴史

とみちの館（ＱＢ）

村役場（ＱＢ）
新設№８ＭＨ

Ｓ-3型（直線接続）

マイクログリッド送電フロー図

大型蓄電池（ＱＢ）

新設№１ＭＨ

Ｓ-3型（直線接続）

バイオマス発電所

（別途工事）

新設№３ＭＨ

Ｓ-3型（直線接続）

新設№２ＭＨ

Ｓ-3型（Ｔ分岐接続）

新設№９ＭＨ

Ｌ-3型（直線接続）

蓄電池

村民会館

（引込柱）

脱炭素センター

（電灯）

新設№４ＭＨ

Ｓ-3型（直線接続） 新設№７ＭＨ

Ｓ-3型（Ｔ分岐接続）

ふれあいの家（ＱＢ） 新設№５ＭＨ

Ｓ-3型（Ｔ分岐接続）

新設№６ＭＨ

Ｓ-3型（Ｔ分岐接続）（診療所）

ふれあいドーム

（引込柱）

太陽光４０ｋｗ

（壁面パネル）

関川村中学校

（ＱＢ）

東桂苑

（電灯）

コラッシェ（ＱＢ）にゃーむ（ＱＢ）

ゆーむ（ＱＢ）

業務用電力

主 契 約 ：６ｋＶ

契約電力：１５０ｋｗ

定格電流：１３．１２Ａ

業務用電力

主 契 約 ：６ｋＶ

契約電力：９３ｋｗ

定格電流：８．１４Ａ

業務用電力

主 契 約 ：６ｋＶ

契約電力：１６５ｋｗ

定格電流：１４．４３Ａ

従量電灯Ｃ

契約容量：９ｋｖＡ

６００Ｖ ＣＶＴ１４ｓｑＦＥＰΦ８０

業務用電力

主 契 約 ：６ｋＶ

契約電力：７８ｋｗ

定格電流：６．８２Ａ

８２．０ｍ

ＪＲ線路

架空横断

光ケーブル ＦＥＰΦ５０

光通信ケーブル ＦＥＰΦ５０

６ｋＶ ＣＶＴ３８ｓｑＦＥＰΦ８０

低

圧

分

岐

業務用電力

主 契 約 ：６ｋＶ

契約電力：１９５ｋｗ

定格電流：１７．０６Ａ

業務用電力

主 契 約 ：６ｋＶ

契約電力：２９０ｋｗ

定格電流：２５．３７Ａ
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内

低

圧

分

岐

業務用電力

主 契 約 ：６ｋＶ

契約電力：１５０ｋｗ

定格電流：１３．１２Ａ

６００Ｖ ＣＶＴ１４ｓｑ

ＦＥＰΦ５０

国道架空横断

水路横断

従量電灯Ｃ

契約容量：１０ｋｖＡ

電力ケーブル（未確定） ＦＥＰφ８０

光通信ケーブル ＦＥＰφ５０
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（バイオマス発電所事業者工事）

新設４号柱 新設３号柱

新設１号柱

新設２号柱
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